CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio LOCAL CALLE AINZON
Direccion CALLE AINZON, 24 Zaragoza (Zaragoza)
Municipio Zaragoza Cadigo Postal 50003
Provincia Zaragoza Comunidad Auténoma Aragén
Zona climatica D3 Ao construccion 1978
Normativa vigente (construccién / rehabilitacién) | Anterior a la NBE-CT79
Referencia/s catastral/es 5145401XM7154E0196BO
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Vivienda ® Terciario
o Unifamiliar o Edificio completo
o Bloque e Local
o Blogue completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos JOSE PABLO DOMINGUEZ FLORES NIF 25435044B
Razén social ENATICA ENERGIAS RENOVABLES, SL CIF B99327389
Domicilio COSO 66, PRPAL B
Municipio ZARAGOZA Cadigo Postal 50001
Provincia Zaragoza Comunidad Autonoma Aragén
e-mail INFO@ENATICA.ES
Titulacion habilitante segiin normativa vigente INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y version: CEXv1.0

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

[kgCO,/m? afio]

D>

54.1-67.7

! F

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificacién energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 12/3/2014

Fdo. José Pablo Dominguez Flores
Colegiado COITIAR n? 5542 al servicio de ENATICA
Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo Il. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

12/3/2014
5145401XM7154E0196B0

'REGISTRO DOCUMENTAL

Este sello garantiza que:

-El Ingeniero esta habilitado profesionalmente.
-El Ingeniero dispone de un seguro de
responsabilidad civil.

FECHA: 14/03/2014 N°: RD00173/14
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Fdo. José Pablo Domínguez Flores
Colegiado COITIAR nº 5542 al servicio de ENÁTICA


ANEXO |

DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizad

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

os para obtener la calificacion energética del edificio.

Superficie habitable [m?]

52

Imagen del edificio

Plano de situacion

J

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su’fﬂzf]ide Tra{wmtz?l?]cia Modo de obtencion
FACHADA NOROESTE Fachada 20.24 3.00 Por defecto
Huecos y lucernarios
o - . Modo de Modo de
Nombre Tipo Superficie Transm|tz::1nC|a el obtencidn. obtencidn.
[m?] W/m?K] solar Transmitancia Factor solar
VENTANA 1 Hueco 2.86 5.70 0.82 Estimado Estimado
PUERTA Hueco 2.5 5.70 0.82 Estimado Estimado
VENTANA 2 Hueco 1.2 5.70 0.82 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
RIS Tivo Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
P [kwW] [%] Energia obtencién
Generadores de refrigeracion
. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo [kw] %] Energia obtencién
:;O’I%
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

. Potencia nominal | Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo [kw] % Energia obtencién
Equipo ACS Efecto Joule 95.0 Electricidad Estimado
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 52 Intensidad Media - 8h
:;O’I%
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_ANEXOII
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | D3 | Uso | Intensidad Media - 8h
1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
[ < 13.5A CALEFACCION ACS
[ E [ G
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
kgCO,/m? afio] [kgCO,/m? afio]
30.71 32.29
- 67.11F REFRIGERACION ILUMINACION
[ ¢ [ A
Emisiones globales [kgCO,/m? afio] Em’ﬁ%’k%:%érz’%%%’]c’ on Em’[i’gggi /'%Té',’;gf’on
67.11 4.10 0.0

La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccidn y refrigeracidn es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de

confort del ed

ificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
=
10.74 C
80.27 E

Demanda global de calefaccion [kWh/m? afio]

Demanda global de refrigeracion [kWh/m? afio]

80.27

10.74

3. CALIFICACION PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

Por ener]gia primaria se entiende la energfa consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que

no hasu

rido ningun proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
B> CALEFACCION ACS
14 [ 6.59 [ G
Energia frimaria Energia primaria ACS
calefaccion [kWh/m? afio] Wh/m? afio]
115.58 129.88
REFRIGERACION ILUMINACION
| EETE> 261956 055 [ B 0.0 A
Consumo global de energia primaria [kWh/m? afio] refrigglr',aeg/%g ﬁ(r th}r,;gz afio] ilum iﬁg‘gg;,a ka/rfq}’r’;;g afio]
261.95 16.49 0.0
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s o
s o
¢ z
ARAGONS &
RD00173/14 &
X
N
Fecha 12/3/2014
Ref. Catastral 5145401XM7154E0196BO Pagina 4 de 6



ANEXO 1l
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
[kgCO,/m? aiio]
13.5-22.0B
38.87 D
Emisiones globales [kgCO,/m? afio]
38.87
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? afo]
10.74 C
80.27 E
Demanda global de calefaccion Demanda ;(;/oba/ de refrigeracion
kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
80.27 10.74
ANALISIS TECNICO
Indicador Calefaccion Refrigeracion ACS | lluminacion | Total
Demanda [kWh/m? afio] 8027 |E 1074 |[c
Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 115.58 | E 16.49 | B 20.08 | D 0.00 | A| 152.16 | D
Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 109.8 (84.5%) 0.0 (0.0%) 109.8 (41.9%)
Emisiones de CO, [kgCO,/m? afio] 30.71 | E 4.10 | C 4.06 | C 0.00 | A 38.87 | D
Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 28.2 (87.4%) 0.0 (0.0%) 28.2 (42.1%)
DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA
COLOCACION EQUIPO ACS
Nueva instalacién ACS
/\/q ~
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ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la

conformidad de la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR

La demanda de ACS debe estar cubierta siempre, por lo que se ha definido un termo eléctrico de 50 litros de acumulacion
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